
スプリンクラー設備の構成例    
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※２ 　スプリンクラー設備としての放水確認のため弁等を設置
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　水の停滞防止、スプリンクラー設備としての放水確認のため給水栓等を設置
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【特定施設水道連結型スプリンクラー設備　類型】

　加圧給水ポンプ

　消火用加圧送水装置

　増圧給水ポンプ
（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ）

　水道メーター

　給水栓等

　スプリンクラーヘッド

　止水栓
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 消火用補助水槽 

 受水槽 

 高架水槽 

 受水槽 
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